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Leitungsnetz  

Hoch- bzw.  
Tiefbehälter 

Legende 

Schacht 

Schutz-/ 
Schongebiet 

Brunnen 

Pumpwerk 

Wasserzähler 

UV- Anlage 

Quelle 

Versorgungsgebiet 

nicht in Verwendung 
bzw. Notversorgung 

PN Stelle   

 

Behälter Trainting 
2 x 4,5m

3 
(2003) 

Quellfassungsschacht 

Behälter Hupping 
2 x 12,5m

3 
(1994) 

Hochbehälter Berg 16 
4 x 250m

3 
(1987/1999) 

VG Anthering 
Dorf 

VG Lehen- 
Gewerbegebiet 

Notübergabe Gemeinde 
Anthering - Wasserschiene 

Sandfang 

Quellfassungsschacht  

Quellschutzgebiet 
Zone 1 und 2 

Brunnen 2 Au 

Quellen Hupping 

Quellen Trainting 
Quelle Prähauser 

Achtung! CO2 Gefahr! 
 Brunnenschacht Brunnen 2 Au 

 QFS Trainting 
 

    HZ Berg 

Quellschutzgebiet  
Zone 1 und 2 

Quellfassungsschacht 

HZ Trainting 

PN Tennisheim PN Feuerwehr Fa. Viveria Nannerl 

Brunnenschutzgebiet  
Zone 1 und 2 

Schongebiet 
Trainting 

Pumpwerk Brunnen Au 
2x4l/s (2006) 


