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Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - SchillerstraBe 25 - 5020 Salzburg KUIIUI"[eChnlk u nd Wasserwrrtschaft

Wassergenossenschaft Anthering

Berg 16
5102 Anthering

Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR ]
Salzburg, 10.03.2026
Projekt B042 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

01476/26 Eingangs-Datum: 03.03.2026
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAgM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser: 1SO 5667-5:2008, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitét im Versorgungsnetz)

Stichprobe
WG Anthering, TWA; PH nach UV Anlage Traintingquelle
03.03.2026 Probenahme-Uhrzeit: 8:55

Die letzten Tage Uberwiegend sonnig und trocken davor starke Regenschauer.Am Tag der PN
sonnig und trocken.

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

102+0.2°C pcooetrall)'lr} E:It;?r?s:sg l.;.se'é) 636 + 24 pS/cm

Labor-Daten
ProbengefdRe:

institutseigene Glas- und Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum:

03. - 09.03.2026

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten® (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.

Probenehmer Gbermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWW N F
I:gg?nrllr? EN ISO 7027-1: 2016-11) NTU <01 -
Ppggg\{glﬁ EN ISO 10523:2012) i 7,49 +0,24 6.5-9,5(1)
e ettnger o 200 s | | se | awoo
Sttt i 49 mot | em | soa
chgea (Eﬁ?sig?e;wss) "dH 19.3 18 X
i S mmol/ 3,44 £0.29 X
335?%73 g-fsgg'}rezoosy "dH 19,3 09
Hydrogencarbonat wo; | mn | am R
g:é—?{gm?g&ﬂglgg;} (bei 254 nm) 10cm unfiltriert % 92,9 £7.0
é’){;&%fﬁ?ﬁiﬂ%‘é&f (bei 254 nm) 10cm filtriert % 92,9 +64
Eﬁ?}smg&gfz%rgionsk. (bei 254 nm) p_ 0,32 +0,03
S ox o apie sy o (bel 436 nm) m' | <od : 05 ()
E:%maorr.qglsamngy;de? ’1(995; 0, mg/l <05 - 5()
Qcm?(gmg;?os-sngsa) NH,’ mg/l <0,02 : 0.5(1
Ecigg;tmm EN 26777:1993) NO, mg/l <0,003 = 0.1(P)
Fr:‘clg:;aatom EN ISO 10304-1:2009) NO; mgA 4,5 02 50 (P)
E"c?ég?é'ﬂ EN ISO 14911:1999) Na' mgl 4,1 $02 200 (1)
Pch'Zi;J(rI;IIN EN ISO 14911.1999) K’ mg/l 2,8 0.2
ﬂgé‘eﬁgﬁi‘émso 14911:1999) Mg* mg/l 15,2 06
Ecglzgi(%m EN 1SO 14911:1995) Ca” mgl/l 13 t5
E;Ségl(’lijdm EN ISO 10304-1:2009) cr mg/l 3,0 02 200 (1)
gcgfn?(tnm EN 1SO 10304-1:2009) $0,* mg/l 7.0 03 250 (1)
Rl e e Fe mg/! <0,05 - 02()
ety et ey Mn | mgh <0,05 - 0,05 (1
PKn?oEé(zn;ﬁ EN ISO 6222:1999) KBE/m n.n. - 100 (1)
pKn?oEg ;7::.5 EN IS0 6222:1999) KBE/mI n.n. - 20 (I
gggz%mﬁ ENO :s!:gegsoe-w 2017) KBE/250ml | n.n. = o
Eéc?ogéi(nw EN ISO 9308-1.2017) KBE/250ml|  n.n. - 0P
Emnggsroozgﬁukg: 18078902 2000) KBE/250ml|  n.n. : 0(P)
Closridum pertingens eezsom|_no ; o0
Pseudomonas seruiness aEnsom| o : o0

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftichen Zustimmung der Prifstelle
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Indikator- und Para-
Parameter - Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis” ,N.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

,N.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit ,X* markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Dieser Bericht wurde am 10.03.2026 um 13:12:28 durch Dipl-Ing. Franz Seyringer (Abteilungsleiter Wil I A,
Mikrobiologie und Hygiene fir die akkreditierte Prifstelle) elektronisch freigegeben und ist ohne :
Unterschrift giiltig.
Gegebenenfalls notwendige Erganzungen, Anderungen oder Streichungen (Austausch-Exemplare) '
werden ausschlieRlich an die im Verteiler genannten Empfénger tibermittelt. Fiir die Information Dritter

kann die Stelle keine Verantwortung iibernehmen.
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So/ec ‘Tros

Verteiler: 1-fach Auftraggeber
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Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle
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