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Ingenieurbiiro fiir

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstrale 25 - 5020 Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Wassergenossenschaft Anthering

Berg 16
5102 Anthering

Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 10.03.2026
Projekt B042 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

01474/26 Eingangs-Datum: 03.03.2026
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:

Witterung:

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe
WG Anthering, TWA; PH nach UV Anlage Hupping
03.03.2026 Probenahme-Uhrzeit: 9:40

Die letzten Tage iiberwiegend sonnig und trocken davor starke Regenschauer.Am Tag der PN
sonnig und trocken.

quzg?ggggf;mggz) Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
oy O aioesy 107 £02°C Poo0s (N EN 7088 e 623+23uSiem
Labor-Daten
ProbengefiBe: institutseigene Glas- und KunststoffgefaRe

Bearb.-Zeitraum:

03. - 09.03.2026

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle

Mitglied der £.GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priifbericht n. rs0091726 s

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwete WV N F
:ggg?Drf‘NgEN 1SO 7027-1: 2016-11) NTU 0,55 +0,07
secHoé‘sﬂ:gg EN ISO 10523:2012) = 7,40 +0,23 6,5-95()
T uSiom | 548 £21 2500 (1
Do tuE DS P A mmol/ 6,72 £0,30
chzsg 35?&35&&19&6; ‘dH 18,3 +16 X
Fc’;cgzsea (m}ﬂ-?sagge.(gla)e) mmol/l 3,27 +0,27 X
Ecao;?g}rl‘: gg:geggzoosy °dH 18,3 +0,9
POLeT o Saanr 2008 HCO, | mgl 410 £19
gg;?(gmgggﬂggoesi)t (bei 254 nm) 10cm unfiltriert o 92,0 £6.9
Ec\g;?(l.[l”rﬁr;g;ﬂggg)t (bei 254 nm) 10cm filtriert % 92,5 £63
e e m' 0,34 £0,03
R e m' <0,1 : 05 ()
Ec%manmg:Nngg'&gsfggm O; mg/| <05 - 5 (1)
scmg}g&igggoe_swas) NH," mg/| <0,02 - 0,5 (1)
l';‘cigggtmm EN 26777:1993) NO, mg/l <0,003 - 0,1(P)
nggg ‘(:DIN EN ISO 10304-12003) NO. mg/| 5,5 +0,2 50 (P)
Ec%ggih':m EN ISO 14911:1999) Na’ mg/l 41 +0,2 200 (1)
L(cglzislal(rc?m EN ISO 14911:1999) K’ mg/| 1,32 +0,06
mg:?gr:gnsnigmso 14911:1999) Mg** mg/l 6,4 +0,3
Ec?)lzgi(l'[‘)m EN ISO 14911:1999) ca” mag/l 120 +6
EJ;!,E{L?N EN ISO 10304-1:2009) cr mg/l 24 +0,1 200 (I)
Ecglnfaa(tom EN ISO 10304-1:2009) $O.” mg/l 35 +0,2 250 (1)
Eﬁﬁ?o%%ﬁa"&ts%gﬁ?stg; Fe mg/| <0,05 - 0,2()
gﬂcg;%ga g;sgggtggﬂgf ¢ Mn mg/l <0,05 - 0,05 (1)
EmBoEmz(zt:g EN ISO 6222:1999) KBE/ml n.n. . 100 (I)
PKnﬁ}Eﬂ? ;rr;ﬁ EN 1SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 20 ()
g:cljrfg)r:g: slz(: lisrgzaom,zom KBE/250ml n.n. - 0 (l)
E-;wcﬁ)%i(nm EN ISO 9308-1:2017) KBE/250ml | n.n. = 0(P)
E,,?ég;[ﬂg&kg: 150 7899-2:2000) KBE/250m! |  n.n. - 0(P)
s e KBE/250mI|  n.n. : 0
Pseudomonas aeruginosa KBE/250m! _— . o)

Pm0040 (ONORM EN ISO 16266:2008)

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle
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Indikator- und Para-
Parameter —— Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwete WV N F
Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis*” ,N.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

,n.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte N Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F* Die mit ,X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Dieser Bericht wurde am 10.03.2026 um 13:11:42 durch Dipl.-Ing. Franz Seyringer (Abteilungsleiter i
Mikrobiologie und Hygiene fiir die akkreditierte Prifstelle) elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift giiltig. N
Gegebenenfalls notwendige Ergénzungen, Anderungen oder Streichungen (Austausch-Exemplare) 1,',;.
werden ausschlieRlich an die im Verteiler genannten Empfanger tibermittelt. Fiir die Information Dritter /s@ifé;‘g;fg«
kann die Stelle keine Verantwortung (ibernehmen.

Verteiler: 1-fach Auftraggeber

++ + ENDE DES BERICHTS + + +

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priffstelle






