
Salzburg AG
Wasserlabor

Wasserlabor
Hagenau 1
5020 Salzburg
Tel.  +43/662/8884-3203

Prüfbericht 28112-2003926-2003928

Wassergenossenschaft Krispl-Gaissau
Herr Andreas Ploner
Gaissau 138
5421 Krispl

Zeichen: Lij

wasserlabor@salzburg-ag.at

Salzburg, 17.07.20

Mitarbeiter:
Durchwahl:
Fax-Durchwahl:

Dr. J. Lintschinger
3290
170-3290

Folgeuntersuchung: Aluminium28112AuftragsNr.: Auftragsbz.:

WVA WG Krispl-Gaißau
08.07.2020Auftragseingang:

Anlage:

PZ Probenbezeichnung Prbn.Datum UntersuchungszeitraumProbenehmer
2003926 Gebäude WG, VZ II Ort 08.07.2020 - 10.07.2020Haslauer, Josef 08.07.2020
2003927 Gaissau 258, VZ Unterschirl 08.07.2020 - 10.07.2020Haslauer, Josef 08.07.2020
2003928  Friedhof Krispl 08.07.2020 - 10.07.2020Haslauer, Josef 08.07.2020

Folgeuntersuchung: Wirksamkeitsprüfung von Maßnahmen, siehe Inspektionsbericht 27877 vom 26.03.2020
- Aktueller Termin ausschließlich Probenahme, Lokalaugenschein wird gemäß Jahres-Inspektionsplan bei anderen Terminen
durchgeführt.
- Mit Zustimmung des Auftraggebers werden die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung direkt der zuständigen Behörde
übermittelt, Übertragung der Daten in die Trinkwasserdatenbank des Landes.

Auftragsinfo

Interpretation der Ergebnisse
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen entspricht das Wasser der obigen Proben den, in der Trinkwasserverordnung
BGBl II 304/2001 idgF, Anhang I, festgelegten Mindestanforderungen an die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch.

Dr. Josef Lintschinger
Leiter Prüfstelle
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Eine auszugsweise Weitergabe des Berichtes bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wasserlabors.



28112-2003926-2003928
PrüfberichtsNr.:

Salzburg AG
Wasserlabor

Parameter                                                Einheit       Verfahren                                Prüfwert

2003926 2003927 2003928

Gebäude WG, VZ II
Ort

Gaissau 258, VZ
Unterschirl

 Friedhof Krispl

elektr. Leitfähigkeit (20°C); PN µS/cm DIN EN 27888:1993 < 2500(I) 178 174 174
Aluminium als Al mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017 < 0,200(I) 0,045 0,197 0,088

Legende: grau hinterlegt = Prüfwertverletzung; n.n. nicht nachweisbar; uzb unzählbar; (I) Indikatorparameter TWV; (P) Parameterwert TWV; (C) Codexparameter
AAB außerhalb des akkreditierten Bereiches; UA Unterauftragnehmer; EX/Extern - Daten Auftraggeber/-nehmer; PN Probenahmeparameter;
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die überbrachte bzw. entnommene Probe.
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	Other
	28112
	
	0001
	1,00

	0002
	1,00

	0003
	1,00





